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Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta 

tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITCRAT 01 a 23.

Artículo 2. Ámbito de aplicación:

- Instalaciones eléctricas de alta tensión, entendiéndose como tales las de corriente 
alterna trifásica de frecuencia de servicio inferior a 100 Hz, cuya tensión nominal eficaz 
entre fases sea superior a 1 kV. 

- Se consideran incluidas todas las instalaciones eléctricas de conjuntos o sistemas de 
elementos, componentes, estructuras, aparatos, máquinas y circuitos de trabajo entre los 
límites de tensión y frecuencia especificados que se utilicen para la producción y 
transformación de la energía eléctrica o para la realización de cualquier otra 
transformación energética con intervención de la energía eléctrica. 

- También se incluyen los circuitos auxiliares asociados a las instalaciones de alta tensión 
con fines de protección, medida, control, mando y señalización, independientemente de 
su tensión de alimentación, así como los cuadros de distribución de baja tensión que 
puedan ser objeto de requisitos técnicos adicionales por el hecho de estar dentro de una 
instalación de alta tensión. 

- No será de aplicación este reglamento a líneas de alta tensión, ni a cualquier otra 
instalación que dentro de su ámbito de aplicación se rija por una reglamentación 
específica que establezca las condiciones técnicas y garantías de seguridad de la 
instalación, salvo las instalaciones eléctricas de centrales nucleares que quedan
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ITC-RAT 21. Instaladores de alta tensión

Los conocimientos mínimos que debe tener un instalador de alta tensión 
están definidos en el anexo 2 de esta ITC. Los criterios y contenidos 
podrán ser actualizados periódicamente, a propuesta de instaladores, 
empresas instaladoras, distribuidoras, comercializadoras u operadoras y 
corporaciones que representen a los profesionales, titulares, técnicos, 
entidades de evaluación, así como por la Administración pública 
competente en materia de instalaciones eléctricas, para adaptarse a los 
avances tecnológicos. 
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El instalador de alta tensión deberá desarrollar su actividad en el seno de una 
empresa instaladora de alta tensión habilitada y deberá cumplir y poder acreditar 
ante la Administración pública competente cuando ésta así lo requiera en el 
ejercicio de sus facultades de control, y para la categoría que corresponda, de las 
establecidas en el apartado 3 anterior, alguna de las siguientes situaciones:

a) Disponer de un título universitario cuyo ámbito competencial y atribuciones 
legales coincidan con las materias objeto del Reglamento sobre condiciones 
técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y de 
sus instrucciones técnicas complementarias; o

b) Disponer de un título de formación profesional o de un certificado de 
profesionalidad incluido en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, 
cuyo ámbito competencial coincida con las materias objeto del Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta 
tensión y de sus instrucciones técnicas complementarias; o 

c) Tener reconocida una competencia profesional adquirida por experiencia laboral, 
de acuerdo con lo estipulado en el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de 
reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia 
laboral, en las materias objeto del Reglamento sobre condiciones técnicas y 
garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión, aprobado por el Real 
Decreto 223/2008, de 15 de febrero, y de sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias.
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ITC-RAT 21. Empresas instaladoras de alta tensión

Los requisitos para que una empresa instaladora de alta tensión  inicie su 
actividad son los siguientes:

a) Antes de comenzar sus actividades como empresas instaladoras de alta 
tensión, las personas físicas o jurídicas que deseen establecerse en 
España deberán presentar ante el órgano competente de la comunidad 
autónoma en la que se establezcan una declaración responsable en la que 
el titular de la empresa o el representante legal de la misma declare para 
qué categoría va a desempeñar la actividad, que cumple los requisitos que 
se exigen por esta ITC, que dispone de la documentación que así lo 
acredita, que se compromete a mantenerlos durante la vigencia de la 
actividad y que se responsabiliza de que la ejecución de las instalaciones 
se efectúa de acuerdo con las normas y requisitos que se establecen en el
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 
instalaciones eléctricas de alta tensión y sus respectivas instrucciones 
técnicas complementarias. 
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En dicha declaración responsable, el titular o representante legal declara 
que:

a) Disponer de la documentación que identifique a la empresa instaladora, 
que en el caso de persona jurídica deberá estar constituida legalmente. 

b) Contar con los medios técnicos y humanos mínimos necesarios para 
realizar sus actividades en condiciones de seguridad que se determinan 
en el anexo 1 de la presente instrucción técnica complementaria, para las 
respectivas categorías, de acuerdo con la normativa vigente y con las 
necesidades de las actividades a realizar. 

c) Tener suscrito seguro de responsabilidad civil profesional u otra 
garantía equivalente que cubra los daños que puedan provocar en la 
prestación del servicio por una cuantía mínima de un millón de euros, 
cantidad que se actualizará por orden del Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo, siempre que sea necesario para mantener la capacidad 
indemnizatoria del seguro.
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Disposición adicional octava. Habilitación de instaladores y de empresas 
instaladoras en alta tensión autorizados o habilitados en el ámbito del 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 
líneas eléctricas de alta tensión:

1) Los instaladores y empresas instaladoras autorizados o habilitados en 
el ámbito del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de 
seguridad en líneas eléctricas de alta tensión, aprobado por Real 
Decreto 223/2008, de 15 de febrero, 

2) Los instaladores y empresas instaladoras que fueron asimismo 
habilitados o autorizados, de acuerdo con lo indicado por la 
disposición transitoria cuarta de dicho real decreto, para actuar en el 
ámbito del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de 
seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de 
transformación, aprobado por Real Decreto 3275/1982, de 12 de
noviembre.

Las empresas indicadas quedarán habilitadas de forma indefinida para el 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 
instalaciones eléctricas, de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias ITC-RAT 01 a 23, que se aprueban mediante este real 
decreto, en las categorías AT1 o AT2, según corresponda.
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Disposición transitoria cuarta. Las empresas e instaladores que continúen 
actuando dentro del ámbito de aplicación del RD 3275/1982 y no se 
hubiesen acogido a la DT 4ª del RD 223/2008, disponen del plazo de un 
año (hasta el 09/12/2015) para cumplir con los requisitos establecidos 
en la ITC-RAT 21
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RD 223/2008
Disposición transitoria cuarta. Autorización de los instaladores y empresas 

instaladoras en el ámbito del Reglamento sobre condiciones técnicas y 
garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de 
transformación. 

Los instaladores y empresas instaladoras que sean autorizados según el 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas 
eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias 
podrán ser también autorizados, previa solicitud, para las actividades de 
montaje, reparación, mantenimiento, revisión y desmontaje en el ámbito del 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales 
eléctricas, subestaciones y centros de transformación, aprobado por Decreto 
3275/1982, de 12 de noviembre, en tanto no se regule expresamente, en este 
último reglamento, la correspondiente figura de instalador autorizado. La 
autorización como instalador para centrales eléctricas, subestaciones y 
centros de transformación se concederá, por el órgano competente de la 
Administración, para el nivel de tensión definido por la categoría del 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas 
eléctricas de alta tensión para la que haya sido autorizado el instalador o la 
empresa, debiendo poseer los medios técnicos indicados en la ITC-LAT 03 
exceptuando los equipos complementarios necesarios para categorías de 
líneas aéreas o subterráneas.
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Anexo 1. Medios mínimos, técnicos y humanos.

1. Medios humanos Personal contratado que realice la actividad en condiciones de seguridad, 
con un mínimo de un instalador de alta tensión de categoría igual a la de la empresa 
instaladora.2.1.1 Equipos necesarios para cualquier categoría. 

Para cualquier categoría se dispondrá de un grupo electrógeno de potencia mínima de 5 kVA así
como llaves dinamométricas para asegurar los pares de apriete de las conexiones. 

2.1.2 Equipos complementarios para la categoría AT2. 

Para ciertas verificaciones, podrían ser necesarios otros equipos de ensayo y medida, en cuyo 
caso podrán ser subcontratadas a empresas especializadas o a laboratorios acreditados 
según la UNE-EN-ISO/IEC 17025. 

En cualquier caso, tanto si los equipos son propios, en régimen de copropiedad o similar, como 
si ciertas medidas se subcontratan a otras empresas o laboratorios, todos los equipos se 
mantendrán en correcto estado de funcionamiento y calibración. 

2.2 Herramientas, equipos y medios de protección individual. Estarán de acuerdo con la 
normativa vigente y las necesidades de la instalación.
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Muchas gracias por la 
atención


